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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO- NERETVANSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODIJEL ZA VODE
20000 DUBROVNIK, DR. A. SERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

ipS

Datum uzorkovanja: 28.4.2020. i(/‘/\ )G w Datum pocetka analize: 29.4.2020.

Datum dostave: 28.4.2020. Datum zavrsetka analize: 1.6.2020.

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU
BR. 1107/20

Naruéitelj: J. U. IZVOR PLOCE, Trg kralja Tomislava 16, 20 340 PLOCE, OIB 09475552617

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju

Lokacija: Izvor Klokun, izvor

Ploce

Mjesto uzorkovanja: voda na izvoristu prije procesa obrade

Svrha analize:

monitoring izvorista

Vrsta vodoopskrbe: javna vodoopskrba

Porijeklo vode:

Klokun - sirova voda

Uzorkovao: Ovlasteni djelatnik Zavoda - Miro Pavlovi¢

Postupak uzorkovanja: OV-P7.3/1

Dostavio: Ovlasteni djelatnik Zavoda - Miro Pavlovié¢

Opis uzorka:

 ZAKLJUCAK:

Voditelj Odjela: ’
Marija Jadpys$i¢, dipl. ing. med. biokem.

Cijena se uvecava za PDV (25%)

uzorak dostavljen hladen u propisanoj ambalazi uobi¢ajnog izgleda za vodu za ljudsku potros$nju

Analizirani uzorak NIJE SUKLADAN uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) jer rezultati naprijed
navedenih parametara NE ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz
Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nac¢ina vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) zbog izoliranih
ukupnih koliforma, E.coli, Clostridium perfringensa, Pseudomonas aeruginosa i
povecanog broja kolonija na 22 °C. "

NAPOMENA: Sastavni dio ovog analitickog izvjesca je i ISPITNI IZVJESTAJ HZJZ-a br:
201165/1171/20 kako bi bili obuhvaceni svi parametri monitoringa izvorista prema
¢l.12. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacina vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(NN 125/17).

NAPOMENA: Enterovirusi nisu uzorkovani zbog pandemije Covid-19. Pretraga na
enteroviruse odraditi ¢e se na jesen.

TR Voditelj Sluzbe:
Mato Laki¢, dr. nfed. spec. epid.
]
P
\

Pla¢a: J.U. IZVOR PLOCE, Trg kralja
Tomislava 16, 20 340 PLOCE, OIB
09475552617
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Zakljucak nije u podrucju akreditacije. Ovaj nalaz i zakljuak odnose se iskljucivo na pretraZeni uzorak. Zabranjuje se isticanje
imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 5.6.2020. OV-Obr 7.8/1, Izd. 01/01.02.2019. L.B: 1107/20 Page 1 of 3



ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LIUDSKU POTROSNIU

Akreditirane metade n7nacene sii 7viezdicom (*)

BR. 1107/20
Datum podetka analize: 29.4.2020. Lokacija: Izvor Klokun, izvor
Datum zavrsetka analize: 1.6.2020.
[ Jedinica | Metoda
\
° *HRN EN ISO 7027-
’ Mutnoca TR Y 'E . ooebuidode SR s Lok 7,3’17 M [ 4
| Pt/Co skal St.Meth. 2120 C
BoJa o B A mgL,{ oi g | (23.2d.2017.) Tt ,5 .t s ﬂ) oo 1%
Miris HRN EN 1622:2008 bez \ bez
B L e o J(HRN EN 1622:2008 ‘77 7bez iz i o i,ezi o
- g 1o | - ' ——— o S - p— [ .
pH | pH jedinica | *HRN 1SO 10523: 2012 7 5(Tuzorka 20,1 "C) 8,5 — 9.5 |
; Vodljlvost (na T ref 20°C) uS/cm *HRN EN 1 27888:2008 484 2500
rng(l “HRN EN 150 b
UET éakﬁKMnO{ B O . B467:2001 _ L 9’13 " s { y
- Kloridi Cl” mg/l *HRN ISC 32571398 6.5 250
L . BN | —— Mol ana metada - )
Amonij u": mg/l HRN ISO 7150-1-1958 < 004
Nntntn NO, mg/l  *emeN26777:19% < 0,003 .
e BT 4. 2 : - -
itrati mg/l "t Meth 4500-N03 5
N'E’Et'i s s _(23.12.2017))
Sulliay R .y SO: mg/l z%mn - ™, s - iR o \
‘ St. Meth. 4500-P E : a—
| Fost P won 23 Tzd. 2017, iad . A el |
° St. Meth. 2250 v
‘}7 Temi:)erat{a F— C_; ’ Gazd amTy pa— 178/7 s, S 7257 - J
‘ Ukupne suspenzije mg/I " HRN EN 872:2008 4 10
f — — — — — — — —1— — —_ -+ — — — 1
Ukupna tvrdoca CaC03 mg/l 1 HRN 150 5059 1998 | 281
Hldrogenkarbonat HCO& mg/l HRN IS0 9963:1998 235
s LK B e gty 2 RIS e o 4
‘ Kalcij CaZ* mg/l  HRN N EN ISO 6058:2001 98,7 .
S S WemERF T = v | :
F Magnezij - Mg?* mgl[ i (55‘3”1::‘ 2335:’;')"973 12 g8 i b ‘
Detergentl anionski pug/l DDBS  HRN EN ISO 903:2002 < 45 { 200 o
l { ¥ e 4 o NN ﬁ"nr’v ‘
J Detergentl nelonskl ug/l Triton X-100 ~ Metoda Merck < 90 : 200,0
\ Sumporovodik HaS mg/L St Meth 4500 D < o, 005 1 l
T IR G St RIS ENSEINS i A2 e 2005 o ety : i
‘ Fenoh l g/l HRN ISO 5439:19973¥ <¢ 33k ‘
‘ Salmutet ] pbm IL 227
[ TDS mg/I f HRN EN 27888:2008 l 0.2 |

Napomena Izmjerene vrijednosti koje su

propisima navedenim u zakljuéku.

Datum ispisa: 5.6.2020.

TS -

OV-Obr 7.8/1, Izd. 01/01.02.2019.

mne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

L. B: 1107/20

pojacano tlskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenlm koncentracljama) prema zakonsklm

Zakljucak nije u podrucju akreditacije. Ovaj nalaz i zakljuéak odnose se iskljucivo na pretraZeni uzorak. Zabranjuje se isticanje

imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u rekla

Page 2 of 3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO- NERETVANSKE ZUPANIJE ot

SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA VODE
20000 DUBROVNIK, DR. A. SERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

Mikrobioloski ' Jedinica Metoda Rezultat MDK
broj/100 ml = HRN EN ISO 9308-2:2014 91 0
Ps. aeruginosa broj/100 ml | HRN EN ISO E > S50 0
| | 16266:2008 | ‘
Escherichia coli broj/100 ml | HRN EN 150 9308- 1 0
| | 1:2014/A1:2017 " gt ks - i
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mli FRY B0 150 6322:2000 | 62 ‘ 100
Enterokoki broj/100 ml = *HRN EN ISO 7899- 0 : 0
| | 2:2000 | | pas ,
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN 150 6222:2000 140 ‘ 100
Cl. perfringens (uklj. spore) broj/100 ml ;’_Rz”(‘)fg‘ ISO 14189- 12 1 0 |

Kraj analiti¢kog izvjesca!

Zakljuéak nije u podrucju akreditacije. Ovaj nalaz i zakljuéak odnose se iskljucivo na pretraZeni uzorak. Zabranjuje se isticanje
imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 5.6.2020. OV-Obr 7.8/1, 1zd. 01/01.02.2019. L. B: 1107/20 Page 3 of 3
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Broj ispitnog izvjestaja:
Naziv i identifikacija uzorka:
Vrsta uzorka:

Narugitelj:

Tip zahtjeva:

Uzorkovaolla:

Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konaéna ocjena:

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu TN

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo S
Sluzba za zdravstvenu ekologiju M

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

Datum: 01.06.2020.

ISPITNI IZVJESTAJ

201165 Oznaka uzorka: 1171/20

voda za ljudsku potro$nju (sirova), lzvor Klokun, Plo¢e, LB OV 1107/20
Voda na izvori$tu (sirova)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANIJE,
Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za vode

Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik

Dopis

Ur.br.: 29.4.2020.

Narugitelj

Izvor Klokun,Plo¢e

30.04.2020.

prema zahtjevu Parametri skupine B u monitoringu vodocrpilista (izvorisni)
30.04.2020. / 01.06.2020.

Zakljuéak je naveden u Prilogu’ |

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bo$njak, dipl.ing.

Dostauviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANIJE,Sluzba za zdravstvenu
ekologiju, Odjel za vode

Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznagene su u Ispitnom izvjestaju ®

5) Prilozi nisu obuhvaceni podruéjem akreditacije

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/ 14 201165/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1171/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

30.04.2020./0

1.06.2020.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju (sirova), Izvor Klokun, Plo&e, LB OV 1107/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

TOC (totalni organski HRN EN 1484 mg/L C 0,44 + 0,05 - DA

ugljik) 2002 *

Fluoridi HRN EN ISO 10304- | mg/L F <0,1 1,5 DA
1:2009 *

Bromidi HRN EN 1SO 10304- | mg/L Br’ 0,02 £ 0,00 - DA
1:2009 *

Bromati HRN EN ISO 15061: | pg/L BrO3 i <2 10 DA
2001 "

Kalij (K) HRN EN ISO 14911: |mg/L K <1 12 DA
2001 " ‘

Natrij (Na) HRN EN ISO 14911: | mg/L Na* 33+03 200 DA
2001 " |

Cijanidi HRN EN ISO 6703- |ug/L CN <30/ 50 DA
1:1998

Suma tetrakloreten i HRN EN ISO 10301: | ug/L <0,1 10 DA

trikloreten 2002

Tetrakloreten HRN EN ISO 10301: |pg/L <0,1 10 DA
2002

Trikloreten HRN EN ISO 10301: |ug/L <0,1 10 DA
2002

1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301: |pg/L <0,1 3 DA
2002

Policikli¢ki aromatski Vlastita metoda, Mg/l <0,005 0,1 DA

ugljikovodici Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Benzo(a)piren Vlastita metoda, Mg/L <0,003 0,01 DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 "

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

|zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 14

201165/2020



j ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1171/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Qgcjena
jedinica ispravnosti

benzo(b)fluoranthene | Vlastita metoda, ug/L <0,006 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
J lzdanje:1/1,

i modificirana HRN
EN ISO 17993:
20080%

benzo(k)fluoranthene | Vlastita metoda, Mg/l <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modfficirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

benzo(ghi)perilene Vlastita metoda, Mg/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
- lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

fluoranthene Vlastita metoda, Mg/l <0,005 - DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modfficirana HRN
EN ISO 17993:

2008 *

indeno(1,2,3-cd)pirene | Vlastita metoda, ug/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Z Aromatski ugljikovodici - |HRN 1SO 11423-1: | ug/L <0,2 1 DA
benzen 2002 *

Ugljikovodici Vlastita metoda, Mg/L <5 50 DA
oznaka:P-VODE-36,
izdanje 1/0;HRN ISO
11423-1:2002

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/ 14 201165/2020
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j ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165/ 1171/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za metale i metaloide

04.05.2020. / 07.05.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju (sirova), lzvor Klokun, Plo¢e, LB OV 1107/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Berilij (Be) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,14 - DA
2:2016: ®

Bor (B) HRN EN ISO 17294- | mg/L <0,00058 1 DA
220167

Aluminij (Al) HRN EN ISO 17294- | ug/L 657+2,4 200 DA
2:2016 "

Vanadij (V) HRN EN ISO 17294- | ug/L 1,17 £ 0,086 5 DA
2:2016: ©

Krom (Cr) HRN EN ISO 17294- | ug/L 0,493 £ 0,045 50 DA
2:2016 *

Mangan (Mn) HRN EN ISO 17294- | ug/L 1,92 £ 0,09 50 DA
212016 **

Zeliezo (Fe) HRN EN ISO 17294- | ug/L LT T9 200 DA
2:2016 "

Kobalt (Co) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,15 - DA
2:2016 "

Nikal (Ni) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,24 20 DA
2:2016" ™

Bakar (Cu) HRN EN ISO 17294- | mg/L 0,00454 + 2 DA
2:2016" ™ 0,00023

Cink (Zn) HRN EN ISO 17294- | ug/L 9,16 £ 0,44 3000 DA
2:2018" =8

Arsen (As) HRN EN ISO 17294- | ug/L 0,133 £ 0,007 10 DA
220165

Selen (Se) HRN EN ISO 17294~ | ug/L 0,239 £ 0,013 10 DA
2:2016 *®

Srebro (Ag) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,03 10 DA
2:2016 *®

Kadmij (Cd) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,03 5 DA
22006 ="

Antimon (Sb) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,27 B DA
2:2016 *

Barij (Ba) HRN EN ISO 17294- | ug/L 9,62 £ 0,37 700 DA
2:2016° ™

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 5/ 14

201165/2020




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1171/20

Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat *MDK Ocjen
jedinica ispravnos!
Ziva (Hg) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,03 1 DA
2:2016 *
Olovo (Pb) HRN EN ISO 17294- | ug/L 0,149 + 0,015 10 DA
2:201655 "

® - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesi

95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacginu vi

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na is
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

gurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavija

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
odenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

Analiti¢ar:

Jasminka Jenkins dipl.ing

pitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 6 / 14

201165/2020

b



j ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165/ 1171/20

Odsjek za pesticide

Pocetak/kraj ispitivanja: 13.05.2020. / 27.05.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju (sirova), Izvor Klokun, Ploée, LB OV 1107/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK
jedinica

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni Vlastita metoda, Mg/l <0,5 0,5
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Organoklorirani pesticidi | Vlastita metoda, Mg/l <0,5 0,5
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Izodrin Vlastita metoda, Mg/l <0,03 0,1

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| ]

DA

Organofosforni pesticidi | Vlastita metoda, Mg/l <0,5 0,5
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Dimetoat Vlastita metoda, Mg/l <0,03 0,1

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

</ Metoda 525.3 (2012)
-

DA

Klorfenvinfos Vlastita metoda, Mg/l <0,03 0,1

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

DA

Klorpirifos Vlastita metoda, Mg/l <0,01 0,1

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
]

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 7/ 14

201165/2020




Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 201165/1171/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat
jedinica

Klorpirifos-metil Vlastita metoda, Mg/L <0,03
Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

*MDK

0,1

Ocje
ispravnos

DA

Malation Vlastita metoda, Mg/L <0,02
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
| ]

Ometoat Vlastita metoda, Mg/l <0,03
Oznaka:P-PEST-1 0, ‘
| lzdanje:1/1, ‘
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
T

0,1

0,1

DA

DA

Pirimifos-metil Viastita metoda, pg/L <0,03

| Oznaka:P-PEST-10, !

| lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
"

Glifosat Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

0.1

Fosetil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Malaokson

Triazini i metaboliti

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

(<) odnose se na granicu

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 8 / 14

PALUII DUVIDU. wivweem——

201165/2020



j ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165/ 1171/20

( Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Atrazin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

Mg/l

<0,01

0,1

DA

Simazin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| ]

Mg/L

<0,01

0,1

DA

Desetil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Deisopropil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Desetil terbutilazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/L

<0,03

0,1

DA

Desetil deisopropil
atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/L

<0,01

0,1

DA

Desetil 2-hidroksi
atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,03

0,1

DA

Hidroksi atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,03

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165/ 1171/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocje
jedinica ispravnos

Hidroksi simazin Viastita metoda, Mg/L <0,03 0,1 DA
Oznaka:P-PEST—10,
Izdanje:1/1, .
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hidroksi terbutilazin Vlastita metoda, Mg/L <0,02 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Metribuzin Vlastita metoda, Ma/L <0,05 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA .
Metoda 525.3 (2012) ;
<0,01 0,1 DA

|

Terbutilazin Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST—10.
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

L3

Herbicidi i metaboliti Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
Izdanje:1/1,

modifficirana US EPA
Metoda 5253 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Bromacil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modifficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Desmetil isoproturon Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Bentazon

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantiﬁkaciie pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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oj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1171/20

, [ Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Dikamba

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,05

01

DA

Dimetenamid-p

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,01

0,1

DA

Diuron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

04

DA

2,4-D

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

2,6-diklorobenzamid

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Izoproturon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

61

DA

Klorotoluron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/L

<0,02

0.1

DA

Linuron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

MCPA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na is

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

pitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165/ 1171/20

Naziv parametra

Mekoprop

Pendimetalin

Prosulfokarb

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,
ditiokarbamati,
strobilurini,konazoln

Metoda

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-1 0,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,

i) modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mjerna
jedinica
Mg/l

Hg/L

Mg/L

Rezultat

<0,05

<0,02

<0,01

*MDK Ocj
ispravn

0,1 DA

0,1 DA

0,1 DA

05 DA

Azoksistrobin

Folpet

Mankozeb

Propineb

Napomena : Rezultati ispi

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
Izdanje:1/1,
modifficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-1 0,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

Hg/L

Mg/l

Hg/L

<0,05

<0,02

<0,03

<0,04

0,1 DA

0,1 DA

0.1 DA

0,1 DA

tivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazenj kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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0j ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1171/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Tebukonazol

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0,1

DA

Tiofanat-metil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,02

0.1

DA

Kloracetamidi

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,6

0,5

DA

Acetoklor

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,01

0,1

DA

Acetoklor ESA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ho/L

<0,05

0,1

DA

Acetoklor OXA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,01

0,1

DA

S-metolaklor

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| ]

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Metolaklor ESA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201165 / 1 171/20

X
Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjen
jedinica ispravno:
Metolaklor OXA Vlastita metoda, Mg/L <0,01 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

® - Metode za koje je Odijel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoliena koncentracija prema Pravilniku o
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu v
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
odenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

Analiti¢ar:
Barbara Vugi¢ dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na is;
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 14/ 14

pitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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ITNI IZVJESTAJ BR: 1171/20 (201165) 01.06.2020.

PRILOG I
ZAKLJUCAK

Konaéna ocjena: ODGOVARA

Nazi uzorka: voda za ljudsku potrosnju (sirova),lzvor Klokun,Ploge,LB OV 1 107/20

Qdjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/
20).




