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Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju
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Datum: 17.11.2020.

Broj ispitnog izvjestaja: 205716 Oznaka uzorka: 3725/20

Naziv i identifikacija uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br. 5932/20, Dom zdravlja Gradac-Ploge, ZO
Klokun

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Narugitelj: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE

ZUPANLJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda

Vukovarska 46, 21000 Split

Tip zahtjeva: Dopis
Ur.br.: od 13.10.2020.

Uzorkovaolla: Narugitelj

Lokacija uzorkovanja: Dom zdravlja Gradac-Plo¢e,ZO Klokun

Vrijeme dostave: 14.10.2020.

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu, Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vode za ljudsku
potro$nju (revizijski)

Potetak/kraj ispitivanja: 14.10.2020. / 16.11.2020.

Konaéna ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu’ |

([m L *-“’YL ks

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene |sp|1avnost| voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bo$njak, dipl.ing.

Dostaviti:

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE, Sluzba za

zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda
Vukovarska 46, 21000 Split

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode oznagene su u Ispitnom izvjedtaju ®

5) Prilozi nisu obuhvaceni podruéjem akreditacije
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak/kraj ispitivanja: 14.10.2020. / 16.11.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br. 5932/20, Dom zdravlja Gradac-Ploée, ZO Klokun

T

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK | Ocjena
jedinica ispravnosti

Vodikov sulfid SM 4500-S7 | (23. |mg/LH_ S <0,005 0,05 DA
) 2

izd.,2017)-

prilagodeno

Silikati Vlastita metoda, mg/L SiO2 40+06 50 ‘ DA
oznaka:P-VODE-17,
izdanje:2/3,
modificirana SM
4500-Si02D (23.izd.
2017) ™

Cijanidi Vlastita metoda, pg/L CN° <15/ 50 DA
Oznaka:P-VODE-54, |
Izdanje:1/0 ‘

Detergenti -neionski Vlastita metoda, ug/L <60 200 : DA
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:1/2 *

Policikliéki aromatski Vlastita metoda, pg/L <0,005 ‘ 0,1 DA
ugljikovodici | Oznaka:P-VODE-34, ‘ i

lzdanje:1/1,
modificirana HRN ‘; |
EN ISO 17993: ‘
2008 *

benzo(a)piren Vlastita metoda, | Mg/L <0,003 0,01 DA
Oznaka:P-VODE-34, | |
Izdanje:1/1, i
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *©

| benzo(b)fluoranten Vlastita metoda, Mg/L ‘ <0,005 0,1 ‘ DA
Oznaka:P-VODE-34, |
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat \
|

*MDK

Ocjena
ispravnosti

benzo(k)ﬂdbranten

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Mg/L

<0,005 |

0.1

DA

benzo(ghi)perilene

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *©

Ho/L

<0,005

0.1

DA

fluoranthene

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *©

Hg/L

<0,005

DA

indeno(1,2,3-cd)pirene

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *®

Mg/l

<0,005

0,1

DA

Akrilamid

Vlastita metoda

Mg/L

<0,05

0,1

DA

Epiklorhidrin

Vlastita metoda

| Hg/L

<0,05

0.1

DA

| Vinil klorid

Vlastita metoda

Mo/l

<0,2 |

0.5

DA

¥ . Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izraZzena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavija

95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za mikrobiologiju voda

14.10.2020. / 03.11.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrognju, anal.br. 5932/20, Dom zdravlja Gradac-Ploée, ZO Klokun

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti
Enterovirusi izolacija na kulturi broj/5000 mL 0 0 DA
tkiva
Norovirus RT-PCR broj/5000 mL O‘ 0 DA
Hepatitis A RT-PCR broj/5000 mL 0 l 0 DA

* Maksimalno dozvoliena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Analiticar

Ljilia Skarica dipl.san.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izra?eni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za metale i metaloide

14.10.2020. / 15.10.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br. §932/20, Dom zdravlja Gradac-Plo¢e, ZO Klokun

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica | ispravnosti
Berilij (Be) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,14 | - DA
2:2016 *® “
Bor (B) HRN EN ISO 17294- | mg/L <0,00058 1 DA
2:2016 "
Kobalt (Co) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,15 - DA
2:2016 "
Srebro (Ag) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,03| 10 DA
2:2016 " |
Barij (Ba) HRN EN ISO 17294- | ug/L 136+0,5 700 DA
2:2016 °

® - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izraZzena kao proSirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, to predstavija

95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro8nju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka

mr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjes$taja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Odsjek za pesticide
Pocetak/kraj ispitivanja: 23.10.2020. / 05.11.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br. 5932/20, Dom zdravlja Gradac-Plo¢e, ZO Klokun

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK i Ocjena
jedinica ispravnosti
Pesticidi ukupni Vlastita metoda, pg/L <0,5 0,5 DA
Oznaka:P-PEST-10, ‘
Izdanje: 1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Organoklorirani pesticidi | Viastita metoda, pg/L <0,5| 0,5 DA
Oznaka:P-PEST-10, ‘
lzdanje: 1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

1zodrin Vlastita metoda, | Mg/L <0,03 0,1 DA

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1, |

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
]

Organofosforni pesticidi | Vlastita metoda, pg/L <0,5 0,5 ! DA
Oznaka:P-PEST-10, ‘
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
| Metoda 525.3 (2012)

Dimetoat Vlastita metoda, Hg/L <0,03| 0,1 | DA

Oznaka:P-PEST-10, | 1

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012)
=

Klorfenvinfos Vlastita metoda, g/l <0,03 0,1 ' DA

| Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012) i
[ ]

Klorpirifos Vlastita metoda, Mg/l <0,01 0.1 : DA

Oznaka:P-PEST-10, |

lzdanje:1/1, ;

modificirana US EPA ‘ ;

Metoda 525.3 (2012)
=

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra Metoda ‘ Mijerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica i l ispravnosti

Klorpirifos-metil Vlastita metoda, Mg/l <0,03 | 0,1 | DA
Oznaka:P-PEST-10, | ‘
lzdanje:1/1, | |
modificirana US EPA |
Metoda 525.3 (2012)

Malation Vlastita metoda, ug/L ‘ <0,02| 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
e ‘

— _—

Ometoat Vlastita metoda, pg/L <0,03 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10, 1 ;’
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
= 1

Pirimifos-metil Vlastita metoda, Mo/l <0,03 0,1 . DA

| Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

Glifosat Vlastita metoda, Mg/l | <0,03| 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10, ‘ ‘

I1zdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Fosetil Vlastita metoda, Mg/l 1 <0,05| 0,1 Z DA
‘ Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Malaokson Vlastita metoda, pg/L 1 <0,01| 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10, | |
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA |
Metoda 525.3 (2012) |

Triazini i metaboliti Vlastita metoda, pg/L <0,5 0,5 | DA
Oznaka:P-PEST-10, |

lzdanje:1/1, ‘
modificirana US EPA ‘ 5
Metoda 525.3 (2012)

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,01

01

|
|
|
|

DA

Simazin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

Desetil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA |
Metoda 525.3 (2012) |

Ho/L

ulL

<0,01

0.1

DA

DA

Deisopropil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

DA

Desetil terbutilazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10, |
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Desetil deisopropil
atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

bl

<0,03 |

0,1

DA

<0,01|

it

DA

Desetil 2-hidroksi
atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

|Hg/L

<0,03

0.1

DA

Hidroksi atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,03|

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Hidroksi simazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,03|

0,1

DA

Hidroksi terbutilazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,02

0.1

DA

Metribuzin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05|

0.1

DA

Terbutilazin

Vlastita metoda,

lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 5625.3 (2012)

| Mg/L
Oznaka:P-PEST-10, |

<001

0,1

DA

Herbicidi i metaboliti

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10, |
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA |
Metoda 525.3 (2012) |

<0,5

0.5

DA

Bentazon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L

0.1

DA

Bromacil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ugll

A |

Desmetil isoproturon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02 |

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 9/ 13

205716/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti |

Dikamba

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

|
|
T
|

<0,05

\
|
|
|
\

0.1

DA

Dimetenamid-p

Vlastita metoda, ‘
Oznaka:P-PEST-10, |
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g/l

<0,01

0.1

DA

Diuron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012) |

Ho/L

<0,02|

0.1

DA

2,4-D

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

2,6-diklorobenzamid

| Mg/L

<0,02

0.1

DA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012) |

Hg/L

<0,02 |

0.1

DA

Izoproturon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Klorotoluron

Hg/L

<0,01

0.1

DA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Linuron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

0.1

DA

' MCPA

Vlastita metoda, ‘
Oznaka:P-PEST-10, |
lzdanje:1/1, ‘
modificirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012) |

Ho/L

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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lzdanje/preradba; 1/2
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

i Ocjena W

| ispravnosti

Mekoprop

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

\DA
|
|
|

Pendimetalin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
. ‘

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Prosulfokarb

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,01|

0,1

DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,
ditiokarbamati,
strobilurini,konazolni)

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/L

<05

0.5

DA

Azoksistrobin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10, |

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012)

Ho/L

<0,05

0.1

DA

Folpet

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Mankozeb

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

| Hg/L

<0,03

0.1

DA

Propineb

L

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,04

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 11/13

205716/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

Tebukonazol

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10, |
Izdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

*MDK

Ocjena
ispravnosti

<0,02|

01

Tiofanat-metil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

u'g/L

<0,02

0.1

DA

TS —

Kloracetamidi

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ho/L

<0,5

0,5

DA

Acetoklor

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/L

<0,01|

0.1

DA

Acetoklor ESA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,05

0.1

DA

Acetoklor OXA

S-metolaklor

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1, ‘
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

holL

<0,01

0.1

DA

<0,01

0.1

Metolaklor ESA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,05

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28

Izdanje/preradba; 1/2

Stranica: 12/13

205716/2020




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 205716 / 3725/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK E Ocjena
jedinica | ispravnosti
Metolaklor OXA Vlastita metoda, ug/L <0,01 0,1 ‘ DA
Oznaka:P-PEST-10, | s
Izdanje:1/1, ’
modificirana US EPA r
Metoda 525.3 (2012) ‘ |

® _ Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nac¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Analiti¢ar:
Barbara Vugi¢ dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 13/13 205716/2020




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 3725/20 (205716) 17.11.2020.

PRILOG |
ZAKLJUCAK
Konac¢na ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,anal.br.5932/20,Dom zdravlja Gradac-Ploée,ZO

Klokun

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloske pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).

Odsjek za metale i metaloide

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s najveéim dopustenim koli¢inama utvrdenim u Prilogu I: Parametri
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro&nju (mikrobiolo&ki, kemijski i parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski
parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju i Tablica 4. Indikatorski parametri, Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/2020).

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/
20).



Broj analit. izvieS¢a : 3968

Split, 30.11.2020.

ANALITICKI BROJ:
Broj analit.izvjeséa:

Zahtjev :

Narugitelj :

Vlasnik:

Mjerno mjesto:
Opis uzorka :

Vrsta uzorka:
Metoda uzorkovanja :
Uzorkovao :

Uzorak dostavio
Datum uzorkovanja:

Datum dostave uzorka: 13.10.2020.

17026 - HAA

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
Odjel za kemijske analize vode tel./fax.401 162;
Odjel sanitarne mikrobiologije tel.401-109
Odjel opée zdravstvene ekologije, tel. 021 401-168
Akreditirane metode u fiksnom podruéju oznaéene su znakom (*),
a u fleksibilnom podru¢ju znakom (**).

98tl

ANALITICKO 1ZVJESGE

5932/20K
3968

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode prema ugovoru.

ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OIB 40781519492

ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Gradac - Dom zdravlja Plo¢e - ambulanta Gradac
Bez obiljezja. Izvjesce se sastoji od kemijskog (K) i mikrobioloskog (M) dijela. Dio analiza
je analiziran u HZJZ, broj izvie$éa 205716.

vodovodna voda

*HRN ISO 5667-5:2011, *HRN EN ISO 19458:2008
O. Glavina djelatnik NZZJZSDZ

O. Glavina djelatnik NZZJZSDZ

13.10.2020. 9,30

12,00

REZULTATI ISPITIVANJA

KEMIJSKA ANALIZA

Naziv analize

slobodni klor*
temperatura
boja
mutnoca*
miris

okus

koncentracija H+ iona*

Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
HRN EN ISO 7393-2:2018 mg/l CI2 -05 0,17
Stand. metod 23rd Ed 2550 °C -25 17,3
vlastita metoda M-ll.s.A.1/3 mg/l PtCo -20 <. -§
HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU -4 0,41
vlastita metoda M-ll.s.S.1 - bez
vlastita metoda M-Il.s.S.2 - bez
HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 65 -95 7,8 na
22,7°C

1. Rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez cdobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe

2. MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenimu Izjavi o sukladnosti rezultata

3. Izjava o sukladnosti rezultata nije obuhvaéena podruéjem akreditacije

4. Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odluéivanja temeljeno na jednostavnom prihvaéanju — Pravilo podieljenoga rizika
5. Mjerna nesigurnost iskazuje se kao proSirena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatno&¢u pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2

6. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje kde je kupac dostavio uvezi s dostavienim uzorkom

O-ll-s-20-1/l1zdanje 2

17 3



Broj analit. izvjieSéa : 3968

elektrovodijivost* HRN EN 27888:2008 uS/cm - -2500 793

komp.temp.

na 20°C
suspendirana tvar HRN EN 872:2008 mg/l -10 < 05
utroSak KMnO4* HRN EN ISO 8467:2001 mg/l 02 - 5,00 0,82
sulfati* HRN EN ISO 10304-1:2009  mg/l SO4 - 250 222
kloridi* HRN EN ISO 10304-1:2009  mg/I Cl - 250 7,3
alkalitet raéunski mg/l HCO3- - 268
ukupna tvrdoca raunski mg/l CaCO3 - 448
TOC* HRN EN 1484:2002 mg/l - 0,229
amonij* HRN ISO 7150-1:1998 mg/l NH4 -05 < 0,01
nitrit* HRN EN 26777:1998 mg/l NO2 - 0,5 < 0,01
nitrat* HRN EN ISO 10304-1:2009  mg/I NO3 - 50 4,59
fluoridi* HRN EN ISO 10304-1:2009 ug/l F - 1500 119
kalcij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Ca - 158
magnezij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Mg - 12,9
natrij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Na - 200 2,96
kalij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l K - 12 0,611
fenoli* HRN ISO 6439:1998 ug/l - < 2
detergenti anionski* HRN EN 903:2002 ug/l - 200 < 5
fosfati* HRN EN ISO 10304-1:2009  ug/I P - 300 < 163
bromat* HRN EN ISO 15061:2001 ug/l -10 < 10
kloriti* HRN EN ISO 10304-4:2001  ug/L CIO2 - 400 < 20

ug/L CIO3 - 400 < 30

klorati* HRN EN ISO 10304-4:2001

Voditelj Odsjeka za povrsinske vode, vode za pice,
hemodijalizu i rekreaciju:
Mr.sc. Tina Dumanié, dipl.ing.

Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
tetrakloretilen* HRN EN ISO 10301:2002 ug/l -10 < 0,092
trikloretilen® HRN EN ISO 10301:2002 ug/l -10 < 0,126
THM-ukupni* HRN EN ISO 10301:2002 ug/L - 100 2,09
1,2dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 ug/l -3 < 02
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 ug/l -1 < 02

Voditelj Odsjeka za kromatografske analize vode:
Milica Ledi¢, dipl.ing.

Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
ugljikovodici HRN ENISO9377-2:2002;HRN ug/! - 50 < 10

1SO11423-1:2002

Voditelj Odsjeka za ionsku kromatografiju:
Marijana Lacman, dipl.ing.

1. Rezukati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe

2. MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u Izjavi o sukladnosti rezultata

3. Izjava o sukladnosti rezultata nije obuhva¢ena podrugjem akreditacije

4. Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odlu¢ivanja temeljeno na jednostavnom prihva¢anju — Pravilo podieljenoga rizika
5. Mjerna nesigurnost iskazuje se kao prosirena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatno$cu pokrivanja uz obuhvaini faktor k=2

6. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje koje je kupac dostavio u vezi s dostaviienim uzorkom

O-ll-s-20-1/1zdanje 2 2/



Broj analit. izvie$éa : 3968

Se*

HRN EN ISO 15586:2008

Izjava o sukladnosti rezultata:

ug/l

KEMIJSKA ANALIZA
Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica

Mn* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 50 < 1
Cr* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 50 < 1
Ni* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l -20 < 1
Zn* HRN ISO 8288:1998 ug/l - 3000 34
Pb* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 10 < 1
Al* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 200 8,6
As* HRN EN ISO 15586:2008 -10 < 1
Hg vlastita metoda M-I1.B.1 ug/l < 03
Cu* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 2000 1,05
Cd* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l < 03
Fe* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 200 58,5
V* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l < 2
Sb* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l < 2

-10 < 5

Voditelj Odsjeka za spektrofotometrijske analize vode:
Anna Spomenka Bakavi¢, dipl.san.ing.

Prema ispitanim kemijskim pokazateljima uzorak vode JE SUKLADAN uvjetima Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,16/20), vazeceg Pravilnika (NN 125/17, 39/2020) te Direktive
Vije¢a (1998/83/EZ; 2013/51 i 2015/1787).

--—- Kraj analiti¢kog izvje$éa -——

Ovaj dokument je pravovaljan bez petata i potpisa.

1. Rezultati se odnose iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez ocdobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe

2. MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenimu Izjavi o sukladnosti rezultata

3. Izjava o sukladnosti rezultata nije obuhvaéena podrugjem akreditacije
4. Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odlu¢ivanja temeljeno na jednostavnom prihvaéanju — Pravilo podieljenoga rizika

5. Mjerna nesigurnost iskazuje se kao progirena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatno$éu pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2
6. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje koje je kupac dostavio u vez s dostaviienim uzorkom

O-ll-s-20-1/l1zdanje 2

3/



Broj analit. izvie$éa : 3747

17026 - HAA

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
Odjel za kemijske analize vode tel./fax.401 162;
Odijel sanitarne mikrobiologije tel.401-109

Odjel opce zdravstvene ekologije, tel. 021 401-168
Akreditirane metode u fiksnom podrugju oznaéene su znakom ),
a u fleksibilnom podruéju znakom (**).

Split, 16.10.2020.
ANALITICKO 1ZVJESCE

ANALITICKI BROJ: 5932/20M
Broj analit.izvieséa: 3747

Zahtjev : Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode prema ugovoru.
Narugitel] : ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OIB 40781519492
Vlasnik: ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Mjerno mjesto: Gradac - Dom zdravlja Plo¢e - ambulanta Gradac
Opis uzorka : Bez obiljezja. Izvje$¢e se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiolo$kog (M) dijela.
Vrsta uzorka: vodovodna voda
Metoda uzorkovanja: *HRN ISO 5667-5:2011, *HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao : O. Glavina djelatnik NZZJZSDZ
Uzorak dostavio O. Glavina djelatnik NZZJZSDZz
Datum uzorkovanja:  13.10.2020. 9,30

Datum dostave uzorka: 13.10.2020. 12,00

REZULTATI ISPITIVANJA
MIKROBIOLOSKA ANALIZA

Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
*Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 cfu/1 mi - 100 0
*Broj kolonija 22°C HRN EN 1SO 6222:2000 cfu/1 mi - 100 0
*Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100 ml -0 0
*Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100 ml -0 0
*Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000 cfu/100 ml -0 0
*Pseudomonas aeruginos&lRN EN ISO 16266:2008 cfu/100 ml -0 0
*Clostridium perfringens 1S0 14189:2016 cfu/100 ml -0 0

Voditelj Odsjeka za mikrobjologku analizu voda:
/7 Doc.dr'sc. Ana Koyagié, dipl.ing.

P .
1. Rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorek i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe 4 S ™\
2. MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u Izjavi o sukladnosti rezultata 4 ] RAVIT e '_\&
3. Izjava o sukladnosti rezultata nije obuhvaéena podrugem akreditacije &V NE ¢ e
4. Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odiuéivanja temeljeno na jednostavnom prihvaéanju — Pravilo podijelienogaizika Ry
5. Mierna nesigurnost iskazuje se kao progirena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatno&éu pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2 o e ™
6. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje ke je kupac dostavio uvez s dostavienim uzorkom

O-IV.v-1/lzdanje 2



Broj analit. izvje$c¢a : 3747

Izjava o sukladnosti rezultata:

Prema ispitanim mikrobiolo$kim pokazateljima uzorak vode JE SUKLADAN uvjetima Zakona o vodi za
ljudsku potro$nju (NN 56/13,64/15 i 104/17, 115/18,16/20) vazeceg Pravilnika( NN 125/17,39/2020) te
Direktive Vije¢a 1998/83/EZ; 2013/51 i 2015/1787.

Voditelj Odjela sanitarne mikrobiq‘{agi'e :

Antonija Mikrut, dr.med. I\
specijalist mikrobiologije s parasi]ol g &C\
I

---- Kraj analitickog izvje$éa -—-- J

Ovaj dokument je pravovaljan bez peéata i potpisa.

- Rezuttati se odnose iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe
. MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u lzjavi o sukladnosti rezultata

lzjava o sukladnosti rezultata nije obuhvaéena podrugjem akreditacije
Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se pravilo odlugivanja temeljeno na jednostavnom prihva¢aniju — Pravilo podieljenoga rizika

Mjerna nesigurnost iskazuje se kao prosirena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatno&éu pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2

1
2
3
4
5
6. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje kde je kupac dostavio u vezi s dostaviienim uzorkom

O-IV.v-1/I1zdanje 2



