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ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU
BR. 3037/21

| Crudzben: bioj

Naruéitelj: J. U. IZVOR PLOCE, Trg kralja Tomislava 16, 20 340 PLOCE, OIB 09475552617

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju

Lokacija: IZVOR KLOKUN, vanjska slavina

Ploce

Mjesto uzorkovanja: voda na izvoriStu prije procesa obrade

Svrha analize: = monitoring izvorista
Vrsta vodoopskrbe: javna vodoopskrba

Porijeklo vode: Klokun - sirova voda

Uzorkovao: Ovlasteni djelatnik Zavoda - Miro Pavlovic¢
Postupak uzorkovanja: OV-P7.3/1

Dostavio: Ovlasteni djelatnik Zavoda - Miro Pavlovic

Opis uzorka: uzorak dostavljen hladen u propisanoj ambalaZi uobi¢ajnog izgleda za vodu za ljudsku potro3nju

OCJENA Analizirani uzorak NIJE SUKLADAN uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za

SUKLADNOSTI |judsku potro$nju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) jer rezultati naprijed
navedenih parametara NE ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz
Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacina vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) zbog izoliranih
ukupnih koliforma, E.coli, enterokoka, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium
perfringens i povec¢anog broja kolonija na 22°C. .
NAPOMENA: Sastavni dio ovog analiti¢kog izvje$éa je i ISPITNI IZVIJESTAJ HZ1Z-a br:
216145/5198/21 kako bi bili obuhvaceni svi parametri revizijskog monitoringa prema
€1.12. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te na¢ina vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(NN 125/17).

Voditelj Odjela: Voditelj Sluzbe:

Mato Lakié, dr. é:;ll. spec. epid.
~13(\ c’i%zn A,

.
™

Marija Jadrusi¢, dipl. ing. med. biokem.
]

//#//;gw?

Cijena analize: 10.082,60 kuna Plaéa: 1. U. IZVOR PLOCE, Trg kralja
Cijena se uvecava za PDV (25%) Tomislava 16, 20 340 PLOCE, OIB
09475552617

Ovaj nalaz i zakljuCak odnose se iskljudivo na pretraZeni uzorak. Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja vode za ljudsku
potrosnju nije dopusteno uracunavati mjernu nesigurnost dobivenim mjernim rezultatima. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda
u tekstu deklaraciie proizvoda i u reklamne svrhe. osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 10.11.2021. OV-Obr 7.8/1, Izd. 02/04.01.2021. L. B: 3037/21 Page 1 of 3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DU BROVACKO- NERETVANSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA VODE
20000 DUBROVNIK, DR. A. SERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

Akreditirane metnde oznaéene s11 zviezdirom (%)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU

BR. 3037/21

17026 -HAA

aBz 1L

Datum podéetka analize: 19.10.2021. Lokacija: IZVOR KLOKUN, vanjska slavina
Datum zavr$etka analize: 8.11.2021.
Fizikalno-kemijski i
pokazatelj Jedinica Metoda Rezuitat | MDK
Mutnoda °NTU *HRN EN IS0 7027- 1,4 4
_ | | 1:2016 -
Boj mg/l Pt/Co skale St.Meth, 2120 C
oja 4 9N Py (23, 12d.2017.) < 5 I 20_
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
_Okus R | HRN EN 1622:2008 | b_ez bez
| pH pH jedinica  *HRN ISO 10523:2012 !7,6(Tuzorka= 22,7 °C) 65 - 9,5
' Vodljivost (na T ref.=20°C) pS/cm *HRN EN 27888:2008 501 2500
UtroSak KMnO4 0, mg/l *HRN EN ISO | < 0,43 5
[ ——2— | 8467:2001 ! — -
Kloridi ClI” mg/l *HR? 150 9297:1998 ‘ 5,7 250
— _ . Madificirana metoda I B —=_=
Amonij NHY, mg/i HRN ISO 7150-1:1998 | < 0,04 0,5
Nitriti NOi mg/| HRN EN 26777:1998 ‘ < 0,003 0,5
Nitrati NO; mg/I *St. Meth. 4500-NO3 B ! 3,5 50
| (23.12d.2017.) ! _
Sulfati SO2 mg/l | St Meth. 4500-504 E 120 250
i (23. Jzd. 2017.)
i St. Meth. 4500-P E
Fosfati = P uofl | (23.12d, 2017.) e - ‘?’0 _0
Temperatura °C St. Meth. 2550 B 17 25
_ | (23.Jzd.2012.) | S -
Ukupne suspenzije | mg/l HRN EN 872:2008 < 2 10
| Ukupna tvrdoca ' CaCO3 mg/fl | HRNISO6059:1998 294,4
| Hi - /I | HRNISO 9963:1998 | - -
! Hidrogenkarbonat HCC_) mg_/_l ‘ | 225,1 -
Kalcij Ca2* mg/l | HRN ENISO 6058:2001 92,6
| Magnezij | metmed By 21 o
Detergenti - anionski | pg/l DDBS HRN EN 1SO 903:2002 61 200
Detergenti - neionski | pg/l Triton X-100 TBPE < 90 200,0
Sumporovodik H2S mg/L St. Meth 4500 SD < 0,005
e | . | (23, Izd. 2017.) - e =
Fenoli L ug/l HRN ISO 6439:1998 18
ilikati i St. Meth 4500-5iQ D
SliEat _ §'QE/I | (23, Izd, }:{J:mii 3’28_ — 5_0
Salinitet %0 HRN EN 27888:2008 0,2
1DS | ma/l | HRN EN 27888:2008 470 B

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojatano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljucku.

Ovaj nalaz i zakljuéak odnose se iskljuéivo na pretraZeni uzorak. Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja vode za ljudsku

potrosnju nije dopusteno ura¢unavati mjernu nesigurnost dobivenim mjernim rezultatima. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda
U tekstu deklaraciie proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 10.11.2021. OV-Obr 7.8/1, 1zd. 02/04.01.2021. L. B 3037/21 Page 2 of 3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO- NERETVANSKE ZUPANIJE 17028 AL

SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODIJEL ZA VODE
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g8zt

53
Mikrohiolo§!(i | Jedinica Metoda | Rezultat 1 MDK

——_pokazatelj ! | e - |
Ukupni koliformi | broj/100 ml | HRN EN ISO 9308-2:2014 411 | 0
Ps. aeruginosa broj/100 ml | HRN EN 150 ' 21 0

| — — | 16266:2008 = | h _
Escherichia coli broj/100 ml | HRN EN ISO 9308- 21 | 0

|~ | o | 1eoa/An2017 | — ~ S

| Broj kolonija na 36 °C ‘ braj/1 ml HRN EN 1SO 6222:2000 | 17 100

| Enterokoki | broj/100 mi | HRNENISO 783 | 24 0

{ - -t - ———— —n { i S— | —" — —

| Broj kolonija na 22 °C | broj/1 mi HRN EN IS0 6222:2000 | 120 100

I : e S ] | ~ . —
Cl. perfringens (uklj. spore) broj/100 ml | HRN ENISO 14189- | 5 0

2:2016 = S

Kraj analiti¢kog izvjesca!

Ovaj nalaz | zakljuéak odnose se iskljuéivo na pretraZeni uzorak. Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja vode za [judsku
potroénju nije dopusteno uraéunavati mjernu nesigurnost dobivenim mjernim rezultatima. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda
u tekstu deklaraciie proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako niie ugovoreno.

Datum ispisa: 10.11.2021. OV-0Obr 7.8/1, Izd. 02/04.01.2021. L. B: 3037/21 Page 3 of 3






1 Republika Hrvatska
r Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Ak Sluzba za zdravstvenu ekologiju

- Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
H ZJ Z Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
A Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr
Datum: 08.11.2021.
Broj ispitnog izvjeStaja: 216145 Oznaka uzorka: 5198/21
Naziv uzorka voda za ljudsku potronju (sirova), lzvor Klokun, Ploge, LB OV 3037/21
Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)
Naruditeli: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANLJE,Sluzba za
J: zdravstvenu ekologiju, Odjel za vode, Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik
Tip zahtjeva: Dopis
Datum dopisa: 19.10.2021.
Uzorkovaolla: Narugitelj Lokacija: Izvor Klokun, Ploge
Jatum/vrijeme uzorkovanja: 18.10.2021. (14:00) Datum/vrijeme dostave: 20.10.2021. (08:00)
Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vodocrpilista (izvorisni)
Pocetak ispitivanja: 20.10.2021. Kraj ispitivanja: 08.11.2021.
KONACNA OCJENA: SUKLADNO
Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevié Bo3njak, dipl.ing.
Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANIJE,Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za
vode

Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ®, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjetaja i nije obuhvaceni podrugjem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnost je izraZena kao proSirena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, &to predstavija 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje provea HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odrite odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 1/7



Broj ispitnog izvjestaja: 216145 Oznaka uzorka: 5198/21

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Podetak ispitivanja: 20.10.2021. [ Kraj ispitivanja: J 08.11.2021.
Naziv uzorka voda za ljudsku potrosnju (sirova), Izvor Klokun, Ploée, LB OV 3037/21
Mjerna Ocjena
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. *MDK ispravnosti
TOC (totalni organski ugljik) L] HRN EN 1484:2002 mg/L C 0,84 0,10 - DA
Fluoridi L] HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L F <0,1 - 1,5 DA
Bromidi | HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L Br 0,02 0,00 - DA
Bromati ) HRN EN 1SO 15061:2001 ug/L BrO, - <2 - 10 DA
Kalij (K) n HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L K* <1 - 12 DA
Natrij (Na) m HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L Na* 3,0 0,2 200 DA
R Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54, =
Cijanidi izdanje: 1/0 Hg/L CN <15 - 50 DA
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
THM - ukupni GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/l <05 - 100 DA

EN 1SO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Suma tetrakloreten i trikloreten GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Medificirana HRN ug/L <0,5 - 10 DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Tetrakloreten GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN pg/l <05 - 10 DA
EN 1SO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Trikloreten GC-MS/MS), izdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/L <05 - 10 DA
EN I1SO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
1,2-dikloretan GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN Mg/l <05 - 3 DA
EN ISO 10301:2002

Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Policikliéki aromatski ugljikovodici | B |zdanje: 1/1, modificirana HRN EN ISO ua/L < 0,005 - 0.1 DA
17993: 2008

Vliastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(a)piren 2] lzdanje: 111, modificirana HRN EN ISO ug/L < 0,003 - 0,01 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(b)fluoranten 5 lzdanje: 111, modificirana HRN EN ISO ua/l < 0,005 - 0,1 DA
17993: 2008

Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(k)fluoranten m Izdanje: 1/1, modificirana HRN EN ISO ug/L < 0,005 - 0,1 DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzao(ghi)perilene 4] lzdanje: 1/1, modificirana HRN EN ISO pa/L < 0,005 - 0,1 DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
fluoranthene i lzdanje: 1/1, modificirana HRN EN ISO uo/L < 0,005 - - DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
indeno(1,2,3-cd)pirene 8 Izdanje: 1/1, modificirana HRN EN ISO po/L < 0,005 - 0,1 DA
17993: 2008

Aromatski ugljikovodici - benzen B HRN 1SO 11423-1:2002 pgiL <0,2 - 1 DA

Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-38, izdanje
Ugljikovodici M | 1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN 1SO pg/l <5 - 50 DA
11423-1:2002

OCJENA SUKLADNOSTI:
Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimaino dozvoljenim koncentracijama iz Priloga |

Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017 i 39/2020).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
Voditelj Odsjeka

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

0-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 2/7




Broj ispitnog izvjeStaja: 216145

Oznaka uzorka: 5198/21

Odsjek za metale i metaloide

Poéetak ispitivanja: 21.10.2021. Kraj ispitivanja: | 29.10.2021.
Naziv uzorka voda za ljudsku potrodnju (sirova), Izvor Klokun, Ploge, LB OV 3037/21
Nazlv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezuitat ':j:s';': *MDK i':’:{’e::w
Berilij (Be) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,14 - ) DA
Bor (B) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 mgiL 0.010 0,001 1 DA
Aluminij (Al) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 26,8 1,0 200 DA
Vanadij (V) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/L 1,26 0,06 5 DA
Krom (Cr) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 0,327 0,030 50 DA
Mangan (Mn) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 g/l 0.805 0,038 50 DA
Zeljezo (Fe) F® HRN EN ISO 17294-2:2016 g/t 28,9 1,5 200 DA
Kobalt (Co} E= HRN EN ISO 17294-2:2016 pglL <0,15 - - DA
Nikal (Ni) F= HRN EN iSO 17294-2:2016 pg/L 0,297 0,026 20 DA
Bakar (Cu) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 1,21 0,06 2 DA
Cink (Zn) Fe HRN EN ISO 172984-2:2016 g/l 15,0 0,7 3000 DA
Arsen (As) Fu HRN EN 1SO 17294-2:2016 HgiL 0,164 0,009 10 DA
Selen (Se) Fe HRN EN IS0 17294-2:2018 oL 0,215 0,012 10 DA
Srebro (Ag) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/l <0,03 - 10 DA
Kadmij (Cd) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 polL <0,03 - 5 DA
Antimen (Sb) Fs HRN EN ISO 17294-2:2016 Mol <0,27 - 5 DA
Barij (Ba) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 9.41 0,36 700 DA
Ziva (Hg) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,03 - 1 DA
Olovo (Pb) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 g/l 0,060 0.006 10 DA
OCJENA SUKLADNOSTI:

(NN 39/2020).

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s najveéim dopustenim koli¢inama utvrdenim u Prilogu I: Parametri zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potrodnju (mikrobioloski, kemijski i parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski parametri zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potrosnju i Tablica 4. Indikatorski parametri, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

*MDK - maksimalno dozvaljena koncentracija

Analiticar:

Bernardo Marcius mag.chem.

0-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0

Stranica: 3/7




Broj ispitnog izviestaja: 216145

Oznaka uzorka: 5198/21

Odsjek za pesticide

Potetak ispitivanja:

04.11.2021. [

Kraj ispitivanja:

08.11.2021.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potronju (sirova), lzvor Klokun, Ploge, LB OV 3037/21

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

uglL

<05

0,5

DA

Organokiorirani pesticidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,5

0,5

DA

lzodrin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Organofosforni pesticidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hgit

05

DA

Dimetoat o

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

<0,03

0.1

DA

Klorfenvinfos L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hoit

<0,03

0,1

DA

Klorpirifos L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje; 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ngit

<0,01

0,1

DA

Klorpirifos-metil n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
526.3, EPA 536

HglL

<0,03

0,1

DA

Malation =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

<0,02

0.1

DA

Ometoat [

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

0,1

DA

Pirimifos-metil ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugit

<0,03

0,1

DA

Glifosat m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

nglt

<0,03

0,1

DA

Fosetil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

< 0,05

0,1

DA

Malaokson B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,03

0.1

DA

Triazini i metaboliti

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

<0,5

0,5

DA

Atrazin o

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,01

0,1

DA

Simazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

<0,04

0,1

DA

Desetil atrazin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hgit

<0,03

0,1

DA

Deisopropil atrazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,02

0.1

DA

Desetil terbutilazin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

<0,04

0.1

DA

Desetil 2-hidroksi atrazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,03

0,1

DA

Hidroksi atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ngll

<0,03

0.1

DA

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Stranica: 4/7




Broj ispitnog izviestaja: 216145

Oznaka uzorka: 5198/21

Nazlv parametra

Metoda

Mjerna Jedinica

Rezuitat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnostl

Hidroksi simazin a

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
526.3, EPA 536

HglL

<0,03

0,1

DA

Hidroksl terbutilazin ]

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

nglL

< 0,02

0,1

DA

Metribuzin u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

< 0,05

0.1

DA

Terbutilazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

<0,03

0.1

DA

Herbicidi i metaboliti

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugll.

<05

0,5

DA

Bentazon u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Jzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

< 0,03

0.1

DA

Bromacil L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

< 0,01

0,1

DA

Desmetil isoproturon e

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 538

nolL

< 0,02

0,1

DA

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/lL-

<0,05

0,1

DA

Dimetenamid-p ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

uglL

< 0,01

0,1

DA

Diuron o

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,02

0,1

DA

2,4-D B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ngit

<0,02

0,1

DA

2,6-diklorobenzamid ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

<0,02

0,1

DA

lzoproturon n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 8.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

yalL

<0,01

0.1

DA

Klorotoluron ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

wglL

<0,02

0,1

DA

Linuron =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hgit

<0,02

0,1

DA

MCPA |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

< 0,02

0.1

DA

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

< 0,05

0,1

DA

Pendimetalin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

uglL

< 0,02

0,1

DA

Prosulfokarb |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/lL

< 0,01

0,1

DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,ditiokarbamati,

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugit

<0,5

0.5

DA

Azoksistrobin a

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

ngit

<0,05

0,1

DA

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hgit

< 0,02

0,1

DA

Mankozeb =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

wglt

<0,03

0,1

DA

Propineb a]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugit

<0,04

0,1

DA

0-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0

Stranica: 5/7




Broj ispitnog izvie$taja: 216145

Oznaka uzorka: 5198/21

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezuitat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Tebukonazol |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/iL

<0,02

0,1

DA

Tiofanat-metil L

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ng/L

< 0,02

0,1

DA

Kloracetamidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

0,5

DA

Acetoklor

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hgi

<0,01

0,1

DA

Acetoklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ng/l.

<0,05

0,1

DA

Acetoklor OXA

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificlrane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,01

0,1

DA

S-metolaklor m

Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
§25.3, EPA 536

Hg/L

< 0,01

0,1

DA

Metolaklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

0,1

DA

Metolaklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,01

0,1

DA

OCJENA SUKLADNOSTI:

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz
Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
Analiticar:

Maja Regi¢ mag.nutr.

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 6/7



Broj ispitnog izviestaja: 216145 Oznaka uzorka: 5198/21

Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika
Poéetak ispitivanja: 20.10.2021. | Kraj ispitivanja: | 04.11.2021.

Naziv uzorka voda za ljudsku potrosnju (sirova), izvor Klokun, Ploge, LB OV 3037/21
Nazlv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat ':lfi': Loa
Enterovirusi \ l RT-PCR braj/5000 mL 0 - , -

OCJENA SUKLADNOSTL:

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobiolodke pokazatelje ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukliadnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).

Analiticar:
{va Fioli¢, dipl.ing.

- KRAJ ISPITNOG 1ZVJESTAJA -

O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 717






