1 Republika Hrvatska
r Hrvatski zavod za javno zdravstvo P i
it - Sluzba za zdravstvenu ekologiju ﬁ%
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ?//4\3\\
HZJZ Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr
ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 23.03.2023.
Broj ispitnog izvjestaja: 228740 Oznaka uzorka: 467/23

Naziv uzorka

voda za ljudsku potro$nju (sirova), lzvor Modro oko, Desne (ZO Ploge), LB: V 0347/23

Vrsta uzorka:

Voda na izvori$tu (sirova)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANIJE,Sluzba za

Narugitelj: zdravstvenu ekologiju, Odjel za vode, Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 15.02.2023.

Uzorkovaolla: Narugitelj Lokacija: lzvor Modro oko, Desne (ZO Ploce)
Datum/vrijeme uzorkovanja: 14.02.2023. (13:30) Datum/vrijeme dostave: 16.02.2023. (08:00)

Vrsta ispitivanja:

prema zahtjevu Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vodocrpilita (izvoriéni)

Pocetak ispitivanja:

16.02.2023. Kraj ispitivanja: 23.03.2023.

KONACNA OCJENA: SUKLADNO

Dostaviti:

Zamijenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
Jurica Stiglié, univ.mag.ing.techn.aliment.

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVACKO NERETVANSKE ZUPANIJE,Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za

vode

Dr. Ante Sercera 4 a, p.p. 58, 20000 Dubrovnik

Napomene:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ™, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podruéjem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnost je izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavija 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkavanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odri¢e odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broj ispitnog izvjestaja: 228740

Oznaka uzorka: 467/23

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak ispitivanja:

16.02.2023, |

Kraj ispitivanja:

l

23.03.2023.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potro$nju (sirova), Izvor Modro oko, Desne (ZO Ploée), LB: V 0347/23

Mjerna Ocjena
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig *MDK ispravnosti
TOC (totalni organski ugljik) | HRN EN 1484:2002 mg/L C 0,71 0,08 - DA
Fluoridi ] HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L F <0,1 - 1,5 DA
Bromidi ou] HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L Br 0,03 0,00 - DA
Kalij (K) 2] HRN EN I1SO 14911:2001 mg/L K* <1,0 - 12 DA
Natrij (Na) ] HRN EN ISO 14911:2001 mg/L Na* 52 04 200 DA
o Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54, -
Cijanidi lzdanje: 1/0 ug/L CN <15 - 50 DA
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
THM - ukupni B | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN Mg/l <0,5 - 100 DA
EN ISO 10301:2002
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Suma tetrakloreten i trikloreten B | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN Mg/L <0,5 - 10 DA
EN ISO 10301:2002
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Tetrakloreten B | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Madificirana HRN Mg/l <0,5 - 10 DA
EN ISO 10301:2002
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Trikloreten B | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN Mg/l <05 - 10 DA
EN ISO 10301:2002
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
1,2-dikloretan W | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/L <0,5 - 3 DA
EN ISO 10301:2002
R " - Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Policliéld aromatski ugljikovodici | g | | danje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Hg/L <0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(a)piren n |zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO ug/L < 0,003 - 0,010 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(b)fluoranten ] |zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Hg/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(k)fluoranten || Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Mg/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(ghi)perilene & lzdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Hg/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
fluoranthene ] |zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Hg/L < 0,005 - - DA
17993: 2008
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
indeno(1,2,3-cd)pirene | Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Mg/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Aromatski ugljikovodici - benzen | HRN I1SO 11423-1:2002 Mg/l <0,2 - 1 DA
Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje
Ugljikovodici W | 1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN ISO Ha/L <15,0 - 50 DA
11423-1:2002
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Izmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu | (Tablica 3. i Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
liudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, univ.mag.ing.techn.aliment.
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Broj ispitnog izvjesStaja: 228740 Oznaka uzorka: 467/23

Odsjek za metale i metaloide

Pocéetak ispitivanja: 17.02.2023. l Kraj ispitivanja: | 24.02.2023.
Naziv uzorka voda za ljudsku potro$nju (sirova), Izvor Modro oko, Desne (ZO Ploc¢e), LB: V 0347/23
g . e Mjerna u Ogieng
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. MDK ispravnosti
Berilij (Be) Fo HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,14 - - DA
Bor (B) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,038 0,003 1 DA
Aluminij (Al) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 19,7 0,7 200 DA
Vanadij (V) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 1,42 0,07 5 DA
Krom (Cr) Fo HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 0,314 0,029 50 DA
Mangan (Mn) Fo HRN EN ISO 17294-2:2016 Mg/L 0,558 0,026 50 DA
Zeljezo (Fe) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 12,9 0,7 200 DA
Kobalt (Co) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,15 - - DA
Nikal (Ni) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/L <0,24 - 20 DA
Bakar (Cu) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,00013 0,00001 2 DA
Cink (Zn) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 2,04 0,10 3000 DA
Arsen (As) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,202 0,011 10 DA
Selen (Se) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 0,186 0,010 10 DA
Srebro (Ag) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 Mg/l <0,03 - 10 DA
Kadmij (Cd) Fe= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,03 - 5 DA
Antimon (Sb) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <027 - 5 DA
Barij (Ba) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 9,04 0,34 700 DA
Ziva (Hg) Fu= HRN EN ISO 17294-2:2016 Mg/L <0,03 - 1 DA
Olovo (Pb) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L <0,05 - 10 DA
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 3. i
Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing
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Broj ispitnog izvjestaja: 228740

Oznaka uzorka: 467/23

Odsjek za pesticide

Pocetak ispitivanja:

20.02.2023. |

Kraj ispitivanja:

28.02.2023.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potrosnju (sirova), Izvor Modro oko, Desne (ZO Plo&e), LB: V 0347/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

0,5

DA

Izodrin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Aldrin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

DA

Dieldrin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

0,03

DA

Heptaklor Zi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-cis ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-trans ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,03

DA

Dimetoat ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,03

0,1

DA

Klorfenvinfos [

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Klorpirifos i ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Klorpirifos-metil 2]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Malation |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Ometoat ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Pirimifos-metil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Glifosat |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0.1

DA

Fosetil [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

0,1

DA

Malaokson |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Simazin n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,04

0,1

DA

Desetil atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

0,1

DA

Deisopropil atrazin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Desetil terbutilazin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,04

0,1

DA
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Broj ispitnog izvjestaja: 228740

Oznaka uzorka: 467/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Ocjena

Mjerna ispravnosti

*|
nesig. MO

Desetil 2-hidroksi atrazin &

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

Hidroksi atrazin H

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

Hidroksi simazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

Hidroksi terbutilazin 2]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

Metribuzin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

Terbutilazin L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Bentazon |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Bromacil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,01

Desmetil isoproturon ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

Dimetenamid-p |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,01

Diuron [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

2,4-D u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

2,6-diklorobenzamid |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

|zoproturon | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

Klorotoluron =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,02

Linuron E

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

MCPA ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

Pendimetalin [

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/L

<0,02

Prosulfokarb |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

Azoksistrobin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,05

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,02

Mankozeb ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Propineb B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,04
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Broj ispitnog izvjeStaja: 228740 Oznaka uzorka: 467/23

Ocjena

Mjerna *MDK ispravnosti

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tebukonazol | Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L <0,02 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tiofanat-metil | Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L <0,02 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L < 0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor ESA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L <0,05 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L < 0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
S-metolaklor ] Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L <0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Mg/l <0,05 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Metolaklor OXA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L <0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu |
(Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleznog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar:
Maja Reci¢ mag.nutr.

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 6/7



Broj ispitnog izvjestaja: 228740

Oznaka uzorka: 467/23

Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika

Pogetak ispitivanja: 16.02.2023, | Krajispitivanja: | 10.03.2023.
Naziv uzorka voda za ljudsku potro$nju (sirova), Izvor Modro oko, Desne (ZO Ploge), LB: V 0347/23
Mjerna deiatia
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. LoQ ispravnosti
Enterovirusi I RT-PCR broj/5000 mL 0 - - DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloke pokazatelie SUKLADAN je Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

Analiticar:

Iva Fioli¢, mag.ing.biotechn.

O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0

Stranica: 7/7







